
消防用設備等の防災ポイント
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呉市消防局 予防課指導係

令和5年9月６日（水）
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本日の講習のながれ

● 火災等の事例紹介

● 消防用設備等の点検・維持管理

● 適切な防火管理 など
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全国の火災の推移

「令和３年（１～１２月）における火災の状況（確定値）」消防庁ＨＰから引用



令和３年の火災状況（全国）
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建物火災件数（19,549件）から

住宅火災（1０,9３６件）を除くと，

8,613件（約44%）が事業所等

での火災になります。

※ 総務省消防庁ＨＰから引用

建物用途別の火災発生状況



令和３年の建物火災出火原因（全国）
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１位 こんろ 860件

２位 電気機器 773件

３位 配線器具 534件

４位 たばこ 512件

５位 放火 379件

※ 総務省消防庁ＨＰから引用

出火原因別の火災発生状況

事業所等での火災原因

（住宅火災を除く）
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昭和の主な火災事例

出火年月 火 災 名 延べ面積（㎡） 階 数 死者数

Ｓ４７．５ 大阪千日デパートビル火災 ２５,９２４ ７／１ １１８

Ｓ４８．１１ 熊本大洋デパート火災 １９,０７４ ９／１ １０４

Ｓ５５．１１ 川治プリンスホテル火災 ３,５８２ ５／０ ４５

Ｓ５７．２ ホテルニュージャパン火災 ４６,６９７ １０／２ ３３
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平成・令和の主な火災事例

出火年月 火 災 名 延べ面積（㎡） 階 数 死者数

Ｈ１３．９ 新宿区歌舞伎町ビル火災 ５１６ ５／２ ４４

Ｈ１８．１ 大村市グループホーム火災 ２７９ １／０ ７

Ｈ１９．１ 宝塚市カラオケボックス火災 ２１８ ２／０ ３

Ｈ２４．５ 福山市ホテル火災 １，３６０ ３／０ ７

Ｈ２５．２ 長崎市グループホーム火災 ５２９ ４／０ ５

Ｈ２５．１０ 福岡市診療所火災 ６８２ ４／１ １０

Ｈ２７．１０ 広島市メイドカフェ火災 ５０６ ２／０ ３

Ｒ１．７ 京都市アニメーション火災 ６９１ ３／０ ３６

Ｒ３．１２ 大阪市クリニック放火火災 ７００ ８／０ ２７
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新宿区歌舞伎町ビル火災
２００１年（平成１３年）９月１日

○火災概要

出火場所は，３階のエレベータ付近ではないかと言われているが，

正確な場所は現在も不明。

防火戸が開いていたため，煙の回りが早く被害を拡大させた。

延べ面積 ５１６㎡

階 数 地上５階 地下２階建て

死 者 数 ４４人

負傷者数 ３人

新宿区歌舞伎町ビル火災
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新宿区歌舞伎町ビル火災
２００１年（平成１３年）９月１日

出火時，３階には客と従業員１９人がいて，そのうち３人が脱出，

１６人が死亡，４階には客と従業員２８人がいて，全員が死亡した。

消防法上の主な違反の状況

① 防火管理者の未選任 ② 消防計画の未作成

③ 避難場所の障害物 ④ 消火訓練等の未実施

⑤ 消防設備の未点検 ⑥ 自動火災報知設備の不備

⑦ 避難器具の未設置 ⑧ 誘導灯の不点灯（２階）
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京都アニメーション火災
２０１９年（令和元年）７月１８日

○火災概要

１階から３階につながるらせん階段付近で，ガソリンを撒き，火を付け

たため，短時間で非常に激しく燃え建物は全焼した。

延べ面積 ６９１㎡

階 数 地上３階建て

死 者 数 ３６人

負傷者数 ３４人 （容疑者を除く）
京都アニメーション火災



11
令和元年8月18日読売新聞の切抜きから
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危険物の規制に関する規則の改正

火災後，ガソリンスタンドにおけるガソリン販売時に身

分確認等を行うべきとの指摘がある一方で，農業従事

者の利便性が損なわれるという指摘も踏まえ，危険物

の規制に関する規則を改正し，ガソリンスタンドで容器

に詰め替えて販売する場合，

① 顧客の本人確認

② 使用目的の確認

③ 販売記録の作成

を行わなければならないこととした。

（公布日：令和元年12月20日，施行日：令和2年2月1日）
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大阪クリニック放火火災
２０２１年（令和３年）１２月１７日

○火災概要

散布したガソリンに着火させ，燃焼が急激に進行した。エレベーターや

階段の防火扉の前で火災が発生したため，診療所内にいた多くの人は

行き止まりの診療所奥に避難せざるを得なかった。

延べ面積 700㎡

階 数 地上8階建て

死 者 数 27人

負傷者数 １人

大阪クリニック放火火災



屋内直通階段が一つしかない
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直通階段に近い場所で火災が発生し，初期消火も実施できず，

火炎や煙の影響で階段への到達が困難な状況であった。

※ 消防庁ＨＰから



15※ 消防庁ＨＰから

退避区画は，「消防隊が到達するまでの間，一時的に人命

安全が保たれるよう，直通階段から離れた位置にある居

室や廊下等の室，又はこれらの部分について，防火的に

区画された退避スペース」のことをいいます。

退避区画の例



防火・防災のポイント
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① 建物が適切に建てられ，維持されていること

② 建築・消防用設備等について点検，報告がされ，

維持管理をしていること

③ 関係者が訓練を重ね，いざという時に適切な対

応ができること



消防用設備等の設置維持

学校，病院，工場，事業場，興行場，百貨店，旅館，飲食店，地下街，

複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの

関係者は，政令で定める消防の用に供する設備，消防用水及び消

火活動上必要な施設（以下「消防用設備等」という。）について消火，

避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するよ

うに，政令で定める技術上の基準に従って，設置し，及び維持しな

ければならない。
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消防法第１７条第１項
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関係者

消防用設備等の設置・維持

用途・規模・構造・収容人員 → 一定の基準

消防用設備等の設置維持

占有者管理者所有者



消防用設備等の設置について重要な要素

① 用 途
（不特定多数の人の出入りする用途は厳しい基準）

② 規 模

③ 収 容 人 員

④ 構 造
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消防用設備等の設置維持



20※呉市消防局のHPから



違反対象物の公表制度とは？

建物を利用しようとする方が，その建物の危険性に関

する情報を入手し，建物利用の判断ができるよう，消防

署等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度
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公表制度
違反対象物



22※ 消防庁「違反対象物公表リーフレット」から引用



23※ 消防庁「違反対象物公表リーフレット」から引用



24※ 消防庁「違反対象物公表リーフレット」から引用



25※ 消防庁「違反対象物公表リーフレット」から引用



消防用設備等の種類
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消防の用に
供する設備

消 防 用 水

消火活動上必要な施設

消火設備

警報設備

避難設備

必要とされる防火安全性能を有する消防
の用に供する設備等

消防用設備等の設置維持



消防用設備等の点検・報告
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消防用設備等の種類 総合点検 機器点検 点検の期間

消火器

消防機関へ通報する火災報知設備

誘導灯

消防用水

非常コンセント設備 など

○ ６月

屋内消火栓設備

スプリンクラー設備

水噴霧消火設備

自動火災報知設備 など

○ ６月

○ １年

消防用設備等の設置維持



消防用設備等の点検・報告
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消防用設備等の設置維持

Ｑ：点検する義務は，だれにありますか？

Ａ：延べ面積１０００㎡以上の建物は，資格を持っている方による点
検が必要です。１０００㎡未満の場合は資格の有無を問いません。
しかし，点検には専用の機器や知識が必要ですので，消防設備士か
点検資格を持たれている方による点検が望ましいです。
（二酸化炭素消火設備（全域放出方式に限る。）については，延べ面積に関わ
らず，資格者が点検しなければなりません。）

Ａ：建物の所有者・管理者・占有者です。

Ｑ：専門業者でなければ，点検ができませんか？



消 火 器
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２００１年3月4日，男性が保管してあった消火器を

廃棄するために消火薬剤を放出しようとしたところ，

消火器本体の底部の錆びている部分から突然ガス

が噴出，その反動で消火器本体が顔面を直撃，病院

に搬送されたが，外傷性頭蓋出血のため死亡した。

腐食した消火器による死亡事故

消防用設備等の設置維持



天井近くまで積み上げられた物品による散水障害
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消防用設備等の設置維持

スプリンクラー設備

スプリンクラーヘッド

天井面

スプリンクラーヘッド



自動火災報知設備のベル停止
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消防用設備等の設置維持

受 信 機

感 知 器

発 信 機

受信機の音響スイッチを「停止」している



避難口前の物品存置による避難障害
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消防用設備等の設置維持
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階段室への物品存置

※ 避難障害・火源，延焼の媒介

消防用設備等の設置維持
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福岡市診療所火災
２０１３年（平成２５年）１０月１１日

○火災概要

出火当時，院内には１７人がいたが，この火災で，いずれも70〜80歳代の入院

患者の８人と，同医院３階に住んでいた前院長夫妻２人の計１０人が死亡した。

遺体の状況などから，死因は一酸化炭素中毒の可能性が高く，２階の入院患者

は，ほとんどが自身の病室のベッドの上で，心肺停止状態で見つかった。

延べ面積 ６８2㎡

階 数 地上４階 地下１階建て

死 者 数 １０人

負傷者数 ５人
建物の外観
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・防火扉（７ヶ所）は，すべて開いたままだった。

・取っ手と階段手すりが，長さ数十センチのロープで結ばれ，閉じない

状態にされていた場所もあった。

・建築確認の申請を行わずに増築したことに伴い，下記の事項が違反

① 煙感知式に改修すべき防火戸の感知装置を旧式の温度ヒューズ

式等のままに放置

② 増築された吹き抜け部分に設置すべき防火戸が未設置

③ 窓のない居室が生じ，当該居室に設置すべき排煙設備が未設置

・廊下部分への非常用照明が未設置

福岡市有床診療所火災
２０１３年（平成２５年）１０月１１日
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適切な防火管理

消防法第８条

・・・・権原を有する者は，政令で定める資格を有する者のうちから

防火管理者を定め，政令で定めるところにより，当該①防火対象

物について消防計画の作成，②当該消防計画に基づく消火，通報

及び避難の訓練の実施，③消防の用に供する設備，消防用水又は

消火活動上必要な施設の点検及び整備，④火気の使用又は取扱い

に関する監督，⑤避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

並びに⑥収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせ

なければならない。



防火管理者の選任
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適切な防火管理

用 途 収容人員

グループホーム等の福祉施設
１０人以上

映画館，飲食店，店舗，病院，ホテル等
の不特定多数の人が利用する用途 ３０人以上

共同住宅，学校，寺院，倉庫，事務所等
５０人以上



防火管理者の選任
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適切な防火管理

① 資格等が必要

② 管理監督的な立場の方を選任

③ 消防計画を作成し，災害時対応の中心的な役割

④ 自衛消防訓練を実施



訓練の種別と内容

適切な防火管理

総合訓練

避難訓練通報訓練消火訓練
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消火器の使用方法
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安全栓を抜く ホースの先端を消火器

から外し，火元へ向ける
レバーを強く握る

適切な防火管理

消火訓練



屋内消火栓（１号）操作要領

ポンプ起動ボタンを押す
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消火栓の扉を開く

バルブを開く

適切な防火管理

消火訓練

ホースを伸ばす 放 水
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適切な防火管理

通報訓練

• １１９番への通報要領，放送設備の取扱要領を習得

•訓練想定に基づき，火災を発見してから１１９番通報，館内連絡，防災
センター等への連絡を行う

火 災 通 報 装 置固 定 電 話
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適切な防火管理

避難訓練

•避難施設・設備等の位置，操作を習得

•想定に基づいて，放送設備等を活用し，避難者を秩序正しく

迅速に誘導する

•自力避難の困難な者については，適切な搬送方法で，安全な

場所へ誘導する

•消防隊へ逃げ遅れ者等の情報提供を行う



避難設備

（避難ハッチに収納した避難はしご）

44

マンションのベランダ等に設置されています

ロックを解除してハッチを開く ボタンを押すとハシゴが伸びる

適切な防火管理

避難訓練

避難ハッチ

ハシゴを伸張した状態
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適切な防火管理

避難訓練

避難口誘導灯

通路誘導灯

誘導標識誘導灯の設置状況
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適切な防火管理

火災発生の危険性は，どの建物にも常に存在します。

建物を使う人たちの協力を得て，火災の発生を防ぎ，建物を

安全に維持管理しましょう。
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ご静聴ありがとうございました


