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岩惣 ４階平面図
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岩惣 ５階平面図
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別図５

警戒隊配置図
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参考１

厳島神社対象物概要

《施設概要図》 《消防用設備等一覧》

階 用途

１
社殿、社務所、

収蔵庫

Ｂ１ 社殿、社務所

設
置
階

消
火
器

屋
内
消
火
栓
設
備

屋
内
消
火
栓
設
備

自
動
火
災
報
知
設
備

１ ○ ○ ○ ○

B1 ○ ○

設備 屋内消火栓設備 屋外消火栓設備 自動火災報知設備

設備

概要

【ポンプ設置】

自然流下

【水源】

１０００㎥

【ポンプ設置】

自然流下

【水源】

１０００㎥

【受信機

設置場所】

社務所

【表示盤

設置場所】

案内所



参考２

岩惣対象物概要

《施設概要図》 《消防用設備等一覧》

階 用途

４ 客室

３ 客室

２ 客室

１ 会議室・宴会場

Ｂ１ レストラン・厨房

Ｂ２ 浴室・機械室

設
置
階

消
火
器

屋
内
消
火
栓
設
備

自
動
火
災
報
知
設
備

漏
電
火
災
警
報
器

非
常
放
送
設
備

パ
ッ
ケ
ー
ジ
型
消
火
設
備

誘
導
灯

４ ○ ○ ○ ○ ○

３ ○ ○ ○ ○ ○

２ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

B1 ○ ○ ○ ○ ○

B2 ○ ○ ○ ○ ○

設備 屋内消火栓設備 自動火災報知設備 非常警報設備

設備

概要

【ポンプ室】

Ｂ１階機械室

【水源】

１０㎥

【受信盤】

新館１階

防災センター

【副受信盤】

本館１階

事務室

【操作盤

設置場所】

本館１階

事務室


